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Standort Stuttgart
Gebaudenutzflache 10.857 m?2
Beheiztes Volumen 33.927 m3
Anzahl Geschosse 4
Warmeubertragende AuRenflache 8657 m?2
A/V-Verhaltnis 0,26
Fensterflachenanteil 0,46
Nutzungstyp Buro und Labo
Berechneter mittlerer k-Wert 0,54 W/m2K
Jahres-Transmissionswarmebedarf 389.722 kWh/a
Jahres-Liftungswarmebedarf 620.179 kWhja
Solare Gewinne 107.165 kWh/a

Interne Gewinne

271.413 kWh/g

Jahres-Heizwarmebedarf

530.333 kWh

%)

Volumenbezogener Jahresheizwarmebedarf 15,6 kwh/m3a

Flachenbezogener Jahresheizwarmebedarf

N

48,8 kWh/in2a
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900.000 - Warmeenergieverbrauch VFG mit Witterungsbereinigung Uber Gradtage
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kWh/a
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200.000 -
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o
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

B Warme 743.731 839.401 772.831 735.739 489.055 545.026 503.346
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Vergleich verschiedener
Zertifizierungsrechnungen mit Verbrauch
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Temperatur- | eistungs- und Durchflussverlauf
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MaRnahme Einsparung Frist
Abschaltung der Abluft fir die Raume 4.15 LagerplBsion/ 7,5kwW kurz
Brandschutz. Abluft zentral abschaltbar uber dieG§tAnlage. Ventilatorleistung,
Inbetriebnahme erst nach Absprache des InstitutdeniLeitwarte. 6570m3/h

Hinweis an den Schrénken anbringen und Schrénkehkdiden.

Abschaltung der Zuluft fiir die Raume 4.15 Ventilatorleistung | kurz
Lager/Explosion/Brandschutz. Zuluft tiber entspredee und Heizleistung
Brandschutzklappen unterbinden. Die Luftmenge 880f3h muss | fir die KLO1

bei KLO1 reduziert werden.

Abschaltung der Laborabzige in nicht genutzten R#ur2.058, 2.059  Ventilatorleistungkurz

fur die KLO2

Abschaltung der Zuluft in nicht genutzten Raumeului tber Ventilatorleistung | kurz
entsprechende Brandschutzklappen unterbinden. ,20889. und Heizleistung
Hinweisschild im Raum anbringen dass Luftversorgumigrbrochen | fir die KLO1
ist und erst nach Ricksprache mit der Leitwarteleieugeschaltet
werden kann.
KLO8 WC Abluft. Tagbetrieb von 8:00 bis 17:00 auwéif® 1 und Ventilatorleistung | kurz
Nachtbetrieb ausschalten. und Heizleistung
fur KLO1 und
Ventilatorleistung
fur KLO8
Nebenrdume ZBV, UV, EDV, DDC (je Geschoss 2mal woden x.24 kurz

X.27 und x.74-x.77) Luftstrom reduzieren Uber diesprechenden
Volumenstromregler

89
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Enddeckel an teilweise zurlick gebaute RLT-Anlageder Heizleistung kurz
Versuchshalle anbringen. Offene Kanéle wirken waerie.
Volumenstromregler in Raum 1.024 von 3000m3/h &@d3/h Heizleistung und | kurz
zuriickstellen Ventilatorleistung
Zuluft in die Versuchshalle abschalten. Zuluftrigtht notwendig. Heizleistung und | kurz
Institute fUhlen sich schon durch Stromungsgeraabeléstigt. Ventilatorleistung
Brandschutzklappen schlieRen. fur KLO1
Zuluft fur 1.009 abschaltbar. Raum ist leer. Hestleng und | kurz
Ventilatorleistung
fur KLO1
Thermostatventil in ungenutzten Raumen auf Frostzctellen. Heizleistung kurz
Raume: 1.001, 1.002a, 1.005, 1.011, 1.015, 1.088211.058, 1.065,
Defekte Thermostatventile austauschen. Raume: 120035, Heizleistung kurz
Thermostatventil auf 3 stellen und Sperre einseénme: 1.009a, |Heizleistung kurz
1.012, 1.031, 1.032, 1.033, 1.034, 1.035, 1.031)7.1.038, 1.039,
1.040, 1.041, 1.054, 2.065
Abluft am Tellerventil reduzieren. Rdume: 1.073, urk
Zuluft fur Flur reduzieren bzw. BrandschutzklapphlieRen. 2.068 Heizleistung und kurz

Ventilatorleistung

fur KLO1
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Jahresverlauf des Warmeenergieverbrauchs, witterun sbereinigt
MWh/a
160
140
120
100
80
60 +
40
20
0+ ar Februar Marz “April Mai Juni Juli August  Septe mber | Oktober | November | Dezember
@ Warme 2001 116,7 102,7 93,8 63,6 50,0 19,7 31,0 0.0 0.0 46,6 98,4 1415
10 Warme 2002 119,2 118,0 97,7 634 44,0 43,7 69,0 20,8 354 66,1 88,6 1206
|8 Warme 2003 145,6 107,8 818 619 348 65 88 46,1 448 47,1 69,3 124,0
B Warme 2004 1299 1099 99,4 63,1 321 125 50 14,0 332 50,4 84,1 1034
W Warme 2005 116,6 69,6 528 313 17,4 85 38 28 177 331 55,5 81,0
[0 Warme 2006 90,3 779 68,6 433 216 13,0 60,9 134 274 38,9 58,4 79,2
B Warme 2007 89,1 66,8 579 423 19,1 12,8 5,0 4.2 195 40,3 66,4 80,7
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Temperatur in "C
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Jahregverlauf Warme VFG 2007
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